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理値を次のとおり定めた。

金属異物・突起:管理値 100μm以下

繊維異物 :管理値 2mm以下

ボイド :規格値 25μm以下 （注）

（注）ボイド管理は押出し工程，及び架橋工程のプロセス制御

で行う。

4.2.2 EMJの構造

 本EMJの構造を図 4に示す。

4.2.3 施工条件
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