








確認を行ったが，初期値と同等の破壊値が確認され，優れた性

能を有していることを確認できた。

6.2 長期性能（表5，写真4）

従来の 30サイクル気中放置による長期課通電評価に加え，

30サイクル水中評価，6ヶ月間に渡る180サイクル温水中の過

酷な長期課通電評価も合わせ確認を行い，良好な結果が得られ

た。引き続き残存特性として商用周波耐電圧試験，雷インパル

ス耐電圧試験を実施し，初期試験と同等の特性を有しているこ

とを確認できた。

7. 遮へい接続の検討と課題

7.1 ハンダレス構造と評価方法

完全火器レスと作業性向上のために，遮へい接続のハンダレ


