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ボタンメモリーが電力ケーブルの課通電状況下での使用に耐

えられるか下記の条件のケーブル線路に約1ヶ月設置し，温度

測定を行いました。（�ø
� 2）

・試験線路

電圧：130 kV

電流：約2900 A

ヒートサイクル条件：8時間ON→16時間OFF

測定期間：約1ヶ月（42日間）

測定結果：8時間ON→16時間OFFのヒートサイクルデ

ータが測定されており，課通電状況下でも温度測定・デー

タ保存機能は全く問題無く動作することが確認できまし

た。
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